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Fehlalarm der Brandmeldeanlage

 

Ein Rauchmelder im Eingangsbereich löste den Fehlalarm aus.

Die Feuerwehr St. Radegund rückte zum Einsatzort aus, kontrollierte die Räumlichkeiten und setzte den

Alarm der Brandmeldeanlage wieder zurück.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

